Table4.1. VOC Summary Data, by Sampling L ocation, Sandia Building 807, May 14-18, 2001

L ocation Total VOC Concentrations (mg/m3)
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VOC Data for 1-NW Quadrant
514-V-01 1-NW Office N 0.091 0.026 0.001 0.095 0.004 0.011 0.010| 0.238
514-V-02 1-NW Office C 0.129 0.066 0.001 0.153 0.007 0.016 0.021| 0.393
515-V-01 1-NW Office R 0.140 0.034 0.001 0.005 0.000 0.007 0.006| 0.193
515-V-02 1-NW Office C 0.063 0.018 0.000 0.029 0.006 0.020 0.019| 0.155
516-V-01 1-NW Office M 0.074 0.037 0.000 0.028 0.000 0.019 0.009| 0.167
516-V-02 1-NW Office E 0.129 0.015 0.001 0.023 0.002 0.011 0.003| 0.184
517-V-1 1-NW Office (e} 0.059 0.018 0.001 0.025 0.008 0.018 0.007| 0.136
517-V-2 1-NW Office \Y 0.052 0.018 0.001 0.023 0.002 0.013 0.003| 0.112
518-V-1 1-NW Office u 0.076 0.009 0.000 0.026 0.003 0.017 0.010| 0.141
518-V-2 1-NW Office P 0.082 0.003 0.001 0.028 0.002 0.019 0.005| 0.140
N: 10 Mean:| 0.090 0.024 0.001 0.044 0.003 0.015 0.009| 0.186
StDev:| 0.032 0.018 0.000 0.045 0.003 0.004 0.006| 0.081
Max:| 0.140 0.066 0.001 0.153 0.008 0.020 0.021| 0.393
Min:[ 0.052 0.003 0.000 0.005 0.000 0.007 0.003| 0.112
GMean:[ 0.085 0.019 -- 0.030 --- 0.014 0.008| 0.174
VOC Datafor All Other Building L ocationns
517-V-3 1-NE Lab M 0.067 0.039 0.000 0.019 0.003 0.008 0.005| 0.141
514-V-03 1-SE Office 1014 | 0.028 0.020 0.000 0.096 0.006 0.010 0.008| 0.168
515-V-03 1-swW Office A 0.093 0.030 0.002 0.029 0.004 0.017 0.009| 0.184
518-V-3 1-swW Office C 0.054 0.005 0.000 0.029 0.003 0.012 0.006| 0.109
514-V-04 2-NE Office 2055 0.044 0.015 0.002 0.080 0.007 0.016 0.013| 0.177
515-V-04 2-NE Office 2034 | 0.073 0.014 0.000 0.036 0.000 0.018 0.010| 0.151
516-V-03 2-NW Lab 2069 0.030 0.029 0.003 0.020 0.007 0.023 0.004| 0.116
515-V-05 2-SE Office 2016 0.090 0.022 0.000 0.052 0.000 0.020 0.014| 0.198
517-V-4 2-SW  Lab/Office 2100 0.041 0.012 0.001 0.026 0.005 0.015 0.004| 0.104
518-V-4 3-NE Office 3051 0.048 0.002 0.002 0.032 0.003 0.014 0.006| 0.107
516-V-04 3-NW Office 3066 0.040 0.018 0.001 0.025 0.002 0.015 0.004| 0.105
514-V-05 3-SE Lab 3021 0.051 0.019 0.004 0.162 0.023 0.018 0.007| 0.284
517-V-5 3-SE Office 3031 0.030 0.039 0.000 0.025 0.002 0.016 0.005| 0.117
516-V-05 3-Sw Lab 3113 0.036 0.029 0.000 0.021 0.004 0.015 0.005| 0.110
518-V-5 3-SwW Lab 3111 0.049 0.003 0.001 0.029 0.003 0.018 0.007| 0.110
N: 15 Mean:| 0.052 0.020 0.001 0.045 0.005 0.016 0.007| 0.145
StDev:| 0.021 0.012 0.001 0.039 0.005 0.004 0.003| 0.050
Max:| 0.093 0.039 0.004 0.162 0.023 0.023 0.014| 0.284
Min:[ 0.028 0.002 0.000 0.019 0.000 0.008 0.004| 0.104
GMean:[ 0.048 0.015 -- 0.036 --- 0.015 0.007| 0.139
VOC Datafor Outdoor Samples
514-V-06 ouT Outdoors ~ Center | 0.002 0.002 0.000 0.071 0.000 0.000 0.003| 0.078
515-V-06 ouT Outdoors East 0.025 0.007 0.000 0.011 0.009 0.004 0.005| 0.061
516-V-06 ouT Outdoors ~ Center | 0.018 0.013 0.000 0.066 0.004 0.009 0.003[ 0.113
517-V-6 ouT Outdoors ~ West 0.027 0.011 0.000 0.021 0.000 0.012 0.004| 0.075
518-V-6 ouT Outdoors ~ Center | 0.009 0.004 0.000 0.041 0.002 0.006 0.001f 0.063
N: 5 Mean:| 0.016 0.007 0.000 0.042 0.003 0.006 0.003| 0.078
StDev:| 0.011 0.005 0.000 0.027 0.004 0.005 0.001| 0.021
Max:| 0.027 0.013 0.000 0.071 0.009 0.012 0.005| 0.113
Min:[ 0.002 0.002 0.000 0.011 0.000 0.000 0.001| 0.061
GMean:| 0.012 0.006 --  0.034 --- 0.003[ 0.076




Table4.2. VOC Summary Data, by Day of the Week, Sandia Building 807, May 14-18, 2001

Location Total VOC Concentrations (mg/m3)
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Monday
514-V-01 1-NW Office N 0.091 0.026 0.001 0.095 0.004 0.011 0.010] 0.238
514-V-02 1-NW Office C 0.129 0.066 0.001 0.153 0.007 0.016 0.021] 0.393
514-V-03 1-SE Office 1014 | 0.028 0.020 0.000 0.096 0.006 0.010 0.008| 0.168
514-V-04 2-NE Office 2055 | 0.044 0.015 0.002 0.080 0.007 0.016 0.013] 0.177
514-V-05 3-SE Lab 3021 | 0.051 0.019 0.004 0.162 0.023 0.018 0.007| 0.284
Mean: | 0.069 0.029 0.002 0.117 0.009 0.014 0.012| 0.252
StDev: | 0.041 0.021 0.002 0.037 0.008 0.003 0.006| 0.092
Max: | 0.129 0.066 0.004 0.162 0.023 0.018 0.021] 0.393
Tuesday
515-V-01 1-NW Office R 0.140 0.034 0.001 0.005 0.000 0.007 0.006] 0.193
515-V-02 1-NW Office C 0.063 0.018 0.000 0.029 0.006 0.020 0.019] 0.155
515-V-03 1-SwW Office A 0.093 0.030 0.002 0.029 0.004 0.017 0.009] 0.184
515-V-04 2-NE Office 2034 | 0.073 0.014 0.000 0.036 0.000 0.018 0.010| 0.151
515-V-05 2-SE Office 2016 | 0.090 0.022 0.000 0.052 0.000 0.020 0.014] 0.198
Mean: | 0.092 0.024 0.001 0.030 0.002 0.016 0.012| 0.176
StDev: | 0.030 0.008 0.001 0.017 0.003 0.005 0.005( 0.022
Max: | 0.140 0.034 0.002 0.052 0.006 0.020 0.019] 0.198
Wednesday
516-V-01 1-NW Office M 0.074 0.037 0.000 0.028 0.000 0.019 0.009] 0.167
516-V-02 1-NW Office E 0.129 0.015 0001 0.023 0.002 0.011 0.003] 0.184
516-V-03 2-NW Lab 2069 | 0.030 0.029 0.003 0.020 0.007 0.023 0.004| 0.116
516-V-04 3-NW Office 3066 | 0.040 0.018 0.001 0.025 0.002 0.015 0.004| 0.105
516-V-05 3-SW Lab 3113 | 0.036 0.029 0.000 0.021 0.004 0.015 0.005] 0.110
Mean: | 0.062 0.026 0.001 0.023 0.003 0.017 0.005| 0.136
StDev: | 0.041 0.009 0.001 0.003 0.003 0.005 0.002| 0.036
Max: | 0.129 0.037 0.003 0.028 0.007 0.023 0.009] 0.184
Thursday
517-V-1 1-NW Office 0 0.059 0.018 0.001 0.025 0.008 0.018 0.007] 0.136
517-V-2 1-NW Office Vv 0.052 0.018 0.001 0.023 0.002 0.013 0.003] 0.112
517-V-3 1-NE Lab M 0.067 0.039 0.000 0.019 0.003 0.008 0.005| 0.141
517-V-4 2-SW Lab/Offi 2100 | 0.041 0.012 0001 0.026 0.005 0.015 0.004| 0.104
517-V-5 3-SE Office 3031 | 0.030 0.039 0.000 0.025 0.002 0.016 0.005] 0.117
Mean: | 0.050 0.025 0.001 0.024 0.004 0.014 0.005| 0.122
StDev: | 0.015 0.013 0.001 0.003 0.003 0.004 0.001] 0.016
Max: | 0.067 0.039 0.001 0.026 0.008 0.018 0.007] 0.141
Friday
518-v-1 1-NW Office U 0.076 0.009 0.000 0.026 0.003 0.017 0.010] 0.141
518-V-2 1-NW Office P 0.082 0.003 0.001 0.028 0.002 0.019 0.005| 0.140
518-V-3 1-SswW Office C 0.054 0.005 0.000 0.029 0.003 0.012 0.006] 0.109
518-V-4 3-NE Office 3051 | 0.048 0.002 0.002 0.032 0.003 0.014 0.006| 0.107
518-V-5 3-SW Lab 3111 | 0.049 0.003 0.001 0.029 0.003 0.018 0.007] 0.110
Mean: | 0.062 0.004 0.001 0.029 0.003 0.016 0.007| 0.121
StDev: | 0.016 0.003 0.001 0.002 0.000 0.003 0.002| 0.017
Max: | 0.082 0.009 0.002 0.032 0.003 0.019 0.010] 0.141




TableV.1. VOC Air Sampling L ocations, On/Off Times, and Air Volumes; Sandia Building 807, May
14-18, 2001

L ocation Time Avg Flow Volume
Floor/

Date Sample # Quad Type Room On Off Minutes (LPM) (Liters)
5/14/2001 |514-V-01 1-NW Office N 10:45| 15:45 300 0.0965 29.0
5/14/2001 |514-V-02 1-NW Office C 11:13| 16:03 290 0.1064 30.9
5/14/2001 |514-V-03 1-SE Office 1014 11:20| 16:15 295 0.1077 318
5/14/2001 |514-V-04 2-NE Office 2055 11:45| 16:17 272 0.093 25.3
5/14/2001 |514-V-05 3-SE Lab 3021 12:01] 13:36 95 0.1077 10.2
5/14/2001 |514-V-06 Base Outdoors | Center 12:13| 16:42 269 0.1064 28.6
5/15/2001 |515-V-01 1-NW Office R 8:28| 13:24 296 0.1046 31.0
5/15/2001 |515-V-02 1-NW Office C 9:09| 14:00 291 0.1077 313
5/15/2001 |515-V-03 1-sw Office A 9:24| 14:18 294 0.091 26.8
5/15/2001 |515-V-04 2-NE Office 2034 9:37| 14:27 290 0.1054 30.6
5/15/2001 |515-V-05 2-SE Office 2016 9:45| 14:34 289 0.1059 30.6
5/15/2001 |515-V-06 Base Outdoors East 10:08| 14:45 277 0.0943 26.1
5/15/2001 |515-V-07 na Blank na -- -- -- -- --
5/16/2001 |516-V-01 1-NW Office M 841 1341 300 0.0945 28.4
5/16/2001 |516-V-02 1-NW Office E 9:00, 13:50 290 0.096 27.8
5/16/2001 |516-V-03 2-NW Lab 2069 9:13| 14:05 292 0.0921 26.9
5/16/2001 |516-V-04 3-NW Office 3066 9:25| 14:15 290 0.096 27.8
5/16/2001 |516-V-05 3-SW Lab 3113 9:43| 14:25 282 0.0945 26.7
5/16/2001 |516-V-06 Base Outdoors | Center 10:02| 14:33 271 0.094 25.5
5/17/2001 |517-V-1 1-NW Office O 8:36| 13:51 315 0.096 30.2
5/17/2001 |517-V-2 1-NW Office Y 8:56| 13:57 301 0.096 28.9
5/17/2001 |517-V-3 1-NE Lab M 9:06| 14:06 300 0.096 28.8
5/17/2001 |517-V-4 2-SW Lab/Office | 2100 9:23| 14:15 292 0.096 28.0
5/17/2001 |517-V-5 3-SE Office 3031 9:48| 14:24 276 0.096 26.5
5/17/2001 |517-V-6 Base Outdoors West 10:03| 14:33 270 0.088 23.8
5/18/2001 |518-V-1 1-NW Office U 9:34| 14:01 277 0.096 26.6
5/18/2001 |518-V-2 1-NW Office P 9:44| 14:03 269 0.096 26.0
5/18/2001 |518-V-3 1-Sw Office C 9:55| 14:38 283 0.0945 26.7
5/18/2001 |518-V-4 3-NE Office 3051 10:20| 14:48 268 0.092 24.7
5/18/2001 |518-V-5 3-SW Lab 3111 10:28| 14:54 266 0.0945 25.1
5/18/2001 |518-V-6 Base Outdoors | Center 10:43| 15.08 265 0.0945 25.0
5/18/2001 |518-V-7 na Blank na -- -- -- -- --
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514-V-01 1-NW Office N 0.091 0.026 0001 009 0004 0.011 0010 0.238
514-V-02 1-NW Office C 0129 0.066 0.001 0153 0.007 0.016 0.021 0.393
514-V-03 1-SE Office 1014 0028 0.020 0.000 009 0.006 0.010 0.008 0.168
514-V-04 2-NE Office 2055 0.044 0015 0.002 0080 0007 0.016 0013 0177
514-V-05 3-SE Lab 3021 0051 0.019 0.004 0162 0.023 0.018 0.007 0.284
514-V-06 OUT  Outdoors Center 0.002 0.002 0.000 0071 0000 0.000 0.003 0.078
515-V-01 1-NW Office R 0140 0.034 0.001 0005 0.000 0.007 0.006 0.193
515-V-02 1-NW Office C 0.063 0.018 0.000 0029 0006 0.020 0.019 0.155
515-V-03 1-sw Office A 0.093 0.030 0.002 0029 0004 0.017 0.009 0.184
515-V-04 2-NE Office 2034 0.073 0.014 0.000 003 0000 0.018 0.010 0151
515-V-05 2-SE Office 2016 0.090 0.022 0.000 0052 0000 0.020 0.014 0.198
515-V-06 OUT  Outdoors  East 0.025 0.007 0.000 0011 0.009 0.004 0.005 0.061
515-V-07 na Blank na 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.002 0.000 0.002
516-V-01 1-NW Office M 0.074 0.037 0.000 0028 0000 0.019 0.009 0.167
516-V-02 1-NW Office E 0129 0.015 0.001 0023 0002 0.011 0.003 0.184
516-V-03 2-NW Lab 2069 0030 0.029 0.003 0020 0.007 0.023 0.004 0.116
516-V-04 3-NW Office 3066 0.040 0.018 0.001 0025 0002 0.015 0.004 0.105
516-V-05 3-SW Lab 3113 0036 0029 0.000 0021 0004 0.015 0005 0.110
516-V-06 OUT  Outdoors Center 0018 0.013 0.000 0066 0004 0.009 0.003 0113
517-V-1 1-NW Office @) 0059 0.018 0.001 0025 0008 0.018 0.007 0.136
517-V-2 1-NW Office \Y 0.052 0.018 0.001 0023 0002 0.013 0003 0112
517-V-3 1-NE Lab M 0.067 0.039 0.000 0019 0003 0.008 0.005 0141
517-V-4 2-SW Lab/Offi 2100 0041 0012 0.001 0026 0005 0.015 0.004 0.104
517-V-5 3-SE Office 3031 0030 0.039 0.000 0025 0002 0.016 0005 0.117
517-V-6 OUT  Outdoors  West 0.027 0011 0.000 0021 0000 0.012 0.004 0.075
518-V-1 1-NW Office U 0.076 0.009 0.000 0026 0003 0.017 0010 0141
518-V-2 1-NW Office P 0.082 0.003 0.001 0028 0002 0.019 0005 0.140
518-V-3 1-sw Office cC 0.054 0.005 0.000 0029 0003 0.012 0.006 0.109
518-V-4 3-NE Office 3051 0.048 0.002 0.002 0032 0003 0.014 0006 0.107
518-V-5 3-SW Lab 3111 0.049 0.003 0.001 0029 0003 0.018 0.007 0.110
518-V-6 OUT  Outdoors Center 0.009 0.004 0.000 0041 0002 0.006 0.001 0.063
518-V-7 na Blank na 0.001 0.000 0.000 0001 0003 0.001 0.000 0.006
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517-V-3 1-NE Lab M 0.067 0039 0000 0019 0003 0008 0.005 0.141
514-v-01 1-NW Office N 0091 0026 0001 0095 0004 0011 0.010f 0.238
514-V-02 1-NW Office C 0129 0066 0001 0153 0007 0016 0.021f 0.393
515-V-01 1-NW Office R 0140 0034 0001 0005 0000 0007 0.006f 0.193
515-V-02 1-NW Office C 0.063 0018 0000 0029 0006 0020 0.019( 0.155
516-V-01 1-NW Office M 0.074 0037 0000 0028 0000 0019 0.009| 0.167
516-V-02 1-NW Office E 0129 0015 0001 0023 0002 0011 0.003f 0.184
517-v-1 1-NW Office 0] 0059 0018 0001 0025 0008 0018 0.007f 0.136
517-V-2 1-NW Office Y 0.052 0018 0001 0023 0002 0013 0.003f 0.112
518-v-1 1-NW Office U 0076 0009 0000 0026 0003 0017 0.010f 0.141
518-V-2 1-NW Office P 0.082 0003 0001 0028 0002 0019 0.005 0.140
514-V-03 1-SE Office 1014 0028 0020 0000 009 0006 0010 0.008f 0.168
515-V-03 1-swW Office A 0.093 0030 0002 0029 0004 0017 0.009 0.184
518-V-3 1-swW Office C 0.054 0005 0000 0029 0003 0012 0.006f 0.109
514-V-04 2-NE Office 2055 0.044 0015 0002 0080 0007 0016 0.013f 0.177
515-V-04 2-NE Office 2034 0.073 0014 0000 0036 0000 0018 0.010f 0.151
516-V-03 2-NW Lab 2069 0030 0029 0003 0020 0007 0023 0.004f 0.116
515-V-05 2-SE Office 2016 0.090 0022 0000 0052 0000 0020 0.014( 0.198
517-V-4 2-SW Lab/Offi 2100 0041 0012 0001 0026 0005 0015 0.004f 0.104
518-V-4 3-NE Office 3051 0.048 0002 0002 0032 0003 0014 0.006f 0.107
516-V-04 3-NW Office 3066 0.040 0018 0001 0025 0002 0015 0.004f 0.105
514-V-05 3-SE Lab 3021 0051 0019 0004 0162 0023 0018 0.007f 0.284
517-V-5 3-SE Office 3031 0030 0039 0000 0025 0002 0016 0.005 0.117
516-V-05 3-SW Lab 3113 0036 0029 0000 0021 0004 0015 0.005 0.110
518-V-5 3-SW Lab 3111 0049 0003 0001 0029 0003 0018 0.007] 0.110
Mean: 0.067 0022 0001 0045 0004 0015 0.008 0.162
StDev: 0031 0014 0001 0041 0005 0004 0.005f 0.066
Max: 0140 0066 0004 0162 0023 0023 0.021f 0.393

N: 25
514-V-06 OUT  Outdoors Center 0.002 0002 0000 0071 0000 0000 0.003f 0.078
515-V-06 OUT  Outdoors  East 0.025 0007 0000 0011 0009 0.004 0.005f 0.061
516-V-06 OUT  Outdoors Center 0018 0013 0000 0066 0004 0009 0.003 0.113
517-V-6 OUT  Outdoors  West 0.027 0011 0000 0021 0000 0012 0.004f 0.075
518-V-6 OUT  Outdoors Center 0.009 0004 0000 0041 0002 0006 0.001] 0.063
Mean: 0.016 0007 0000 0042 0003 0006 0.003f 0.078
StDev: 0011 0005 0000 0027 0004 0005 0.001 0.021
Max: 0.027 0013 0000 0071 0009 0012 0.005 0.113
N: 5




